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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 517414/21/SCZ
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Zleceni ©%ica Probka fwg dekiaragii Zieceniodawey)
GOOD VALEY AGRO S.A. WODA DO SPOZYCIA

Protokdl poboru prébek nr: 6/GDY/MW/08/09/2021
Data poboru: 08.09.2021
Punkt poboru, miejsce poboru: Wodociag Pawléwko
Temp. poboru prébki: 11,6°C

Data prZ¥itia prébki 2021-09-08 Stan probki bez zastrzezen
Data za kO"zenia badar .10- Probki pobrane przez Mateusz Wieckowski, pracownika J.S. Hamilton Poland sp. 2
Ketania dai - .| 2021-10-07 P
(data wyTCania dzialalnosci laboratoryinej): 0.0. zgodnie z metodg akredytowang PN-EN SO 19458:2007, PN-ISO
Data utwWOnenia sprawozdania: 2021-10-07 5667-5:2017-10
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
xgndnyfniezgodny
* Liczba_Palterii z grupy coli''? PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml ] 0 zgodny
* Liczba_Enerokokéw katowych®'?! PN-EN ISO 7859-2:2004 jtk/100 ml 0 0 2godny
* Liczba EStherichia coli®® PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0 zgodny
* Ogélna lizba mikroorganizméw w . .
22°C po T2 PN-EN ISD 6222:2004 jtk/ml nie wykryto - =
« Smakt?! PB-201 wyd. 1z dn.01.02.2013 r. akceptowalny akceptowalny 2godny
+ Zapach > PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 r. akceptowalny akceptowalny 2godny
* SumarycZia zawarlosc wapnia i : .
magnezum' Z wyliczenia mg/l CaCO, 125 + 32 60 - 500 zgodny
* Zawarto# pierwiastkow 1 PN-EN ISO 17294-2:2016
Magnez mg/l 49 £ 0.8 - =
Wapr mg/| 42 + 9 - -
* Amonowyjon™? PB-124 wyd. | z dn. 15.06.2017 mg/! <0.06 <050 zgodny
Akceptowalna
przez
* Barwat 2™ PN-EN 150 7B87:2012 metoda C ma/l Pt 911 ""“5”::“‘”‘”' =
nieprawidtowych
zZmian
Akceptowalna
przez
konsumentow i
* Metnoge!® PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,39+ 0,13 | ez .
nieprawidlowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 10
* pHY® PN-EN 15O 10523:2012 7.5+ 0.1 6,5-9.5 zgodny
r r Fatcivay
, Preewodnosé elektryczna whasciwa™ | oy ey 575881990 pS/em 288 + 29 52500 2godny

! Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, 2017,

poz. 2294).

Autoryzowal: Agnieszka Duda, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Marta Rozycka, Ekspert ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Michal Stankiewicz, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Zatwierdzil:

Adres ighoratatiurm: Gdynia 81-571, Chwaszezynska 180
Wyniki odnosz3 sie wylycznie do badanych prébek Jeshi nie okreslono inaczej podana rozszerzona nie pewnose pomiaru zostala oszacowana dla wspdtczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosa 95%
Uwzgledniona nie:pewnosc pobierania prébek. Jedli nie okredlono inaczej podczas stwierdzania zgodnodci JS. Hamilton Poland Sp z 0 o slosuje zasade prostej akceptacji wediug wytycznych ILAC-GB:09/2019
Ninigjsze sprawoZ danie nie moze by¢ powselane w c2¢éci bez pisemne) zgody J S, Hamilton Poland Sp. z 0.0 Odpowiedzialnos¢ J.S. Hamilton Poland Sp 2 o o. jest ograniczona wylgcznie do danych zawartych w
Jjego oryginale Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podiega 0géinym Warunkom Swiadczenia Ustug J S Hamilton Poland Sp z 0.0, zamieszczonym na stronie www hamilton.com pl

* Badame akredytOwane; # Badanie wykonane przez zewnelrznego dostawce

Strona 1/2

Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Formularz PO-10/01a wyd. z dn 20 01.2020

J.5. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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